
Mätarbrunn
Uppsala Vatten gör bedömning om mätarbrunn krävs. I normala fall krävs mätarbrunn vid ledningsdragning längre 
än 50 meter från förbindelse- eller tillkopplingspunkt till mätarens placering. Mätarbrunnen och dess placering ska 
godkännas av Uppsala Vatten. Mätarbrunnen ska placeras så nära förbindelsepunkt som möjligt.

Mätarbrunnen kan utföras på två olika sätt:

1. En plastbrunn med upplyftningsbar anordning för underhåll och avläsning

2. En betongbrunn med en invändig diameter av minst 1200 mm för en mätare, minst 1500 mm för två mätare.

• 	Fri nedstigningsöppning med en diamater av minst 600 mm.

• 	Överfalsad, värmeisolerad och ev. låsbar lätt manövrerbar lucka placerad 100 – 200 mm över markytan.

• 	Vattentätt utförande.

• 	Brunnen får inte vara ansluten till avlopp.

• 	Installeras fast stege ska denna vara av korrosionshärdigt material.

• 	Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Anvisningar:
1. Konsol av korrosionssäkert material för

vattenmätare inkl. vattenmätarkoppling.
2. Vattentät väggenomföring.
3. Stege av korrisionssäkert material.



Vattenmätarplatsens utformning 
Uppsala Vatten och Avfall AB (VA-huvudmannen) ställer krav på platsen och utrymmet runt vattenmätaren. 
Mätaren ska vara möjlig att läsa av, underhållas och bytas. Enligt Uppsala kommuns allmänna bestämmelser 
för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ABVA09, är det fastighetsägarens ansvar att 
mätarplatsen är utformad på ett av oss godkänt sätt.

Uppsala Vatten äger mätaren

Vattenmätaren tillhandahålls av Uppsala Vatten och förblir vår egendom. Efter cirka 10 år tar vi in mätaren för 
provning, gäller villamätare, och en ny mätare sätts upp. Vid provningen kontrollerar vi att mätaren mätt korrekt 
under de år den varit i drift. 

Fastighetsägaren ansvarar för mätarplatsen

Följande krav och mått gäller för platsen där din vattenmätare ska sitta:

• En fast förankrad konsol med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren ska monteras.

• Konsolen ska rymma en mätare inklusive backventil. Mätarna finns i olika längder (bygglängd). Minsta 
bygglängd för våra mätare är 220 mm, vilket är vanligast i en villa. För övriga byggnader/installationer kontakta 
Uppsala Vatten för hjälp med dimensionering och placering av mätare. Vid lång ledningsdragning på tomtmark, 
före mätaren kan mätarbrunn vara nödvändig.

• Höjdmässigt måste konsolen monteras minst 10 cm över golvet och som högst 130 cm över golvet. Avståndet 
mäts mellan golvet och underkanten på ledningen.

• Det fria utrymmet vid mätaren ska vara minst 80 cm brett. Mätarkonsolen kan placeras valfritt i sidled på dessa 
80 cm, dock minst 10 cm från närmaste vägg eller annat hinder.

• Krav på fritt utrymme ovanför mätarkonsolen varierar beroende på vilken höjd den är monterad på:

• Om konsolen sitter 10 – 50 cm över golv krävs minst 100 cm fritt utrymme över golvet.

• Om konsolen sitter 51 – 130 cm över golv krävs minst 50 cm fritt utrymme ovanför konsolen.

• Utrymmet under mätaren ner till golv och utrymmet framför mätaren ska vara fritt.

• Golv och närbelägna väggpartier ska utföras så att de tål läckage av vatten

• Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan.

• Om hyllor, bänkar, skåp etc placeras inom ovanstående fria utrymmen måste dessa vara flyttbara och plockas 
bort av fastighetsägaren före mätarbyte. Tänk på att du som fastighetsägare även ska kunna läsa av mätaren 
på ett enkelt sätt. 

Flera av ovanstående krav är till för att den personal som sätter upp och byter mätare ska ha en bra arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter
Uppsala Vatten och Avfall AB
Kundtjänst svarar vardagar 9.00–12.00 och 12.30–15.00
Telefon 018-727 94 00. Fax 018-727 94 10. E-post kundtjanst@uppsalavatten.se 


